
◎最新の検査結果 

令和６年度【原水】                   採水日：令和６年７月３１日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

菅生＆勝原（水源地） １３（ng/L） ５０（ng/L） 

三ケ谷（水源地） １１（ng/L） ５０（ng/L） 

広代（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

毛原（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

遅瀬（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

広瀬・鵜山（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

春日・大西（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

中峰山（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

片平（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

西波多（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

中之庄・吉田（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

葛尾（水源地） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

ナノグラムは、１０億分の１グラム 

 

 

 

〇過去の測定結果 

令和６年度【原水】                   採水日：令和６年７月１６日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

ふるさとセンター 

（原水取水場） 

９（ng/L） ５０（ng/L） 

 

令和６年度【浄水】                   採水日：令和６年７月１６日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

ふるさとセンター 

（給水栓） 

５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

 

令和６年度【原水】                   採水日：令和６年７月２日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

的野地内（布目川） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

広瀬地内（名張川） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

 



令和５年度【浄水】                   採水日：令和６年２月８日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

切幡地内 給水栓 ２１（ng/L） ５０（ng/L） 

箕輪地内 給水栓 ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

峰寺地内 給水栓 １６（ng/L） ５０（ng/L） 

岩屋地内 給水栓 １３（ng/L） ５０（ng/L） 

 

令和５年度【原水】                  採水日：令和６年１月１７日  

採水地点 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 目標値 

遅瀬川（切幡地内） ４６（ng/L） ５０（ng/L） 

堂前川（箕輪地内） ５未満（ng/L） ５０（ng/L） 

深川（峰寺地内） １５（ng/L） ５０（ng/L） 

岩屋地内（笠間川） ４２（ng/L） ５０（ng/L） 

 


